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1132 Budapest Váci utca 72.-74.

KÁBEL TEAM Kft.
1148 Budapest, Lengyel u. 15.
Tel.: 06-1-470-8040

Macsuga Zoltán 

Felelõs tervezõ: 

Tervszám:

KIVITELI TERV

Dátum:

Rajzszám:

Munkaszám:

Lépték:

Megbízó:

Munka helye:

Rajz megnevezése: Nyomv.hossz:
Szabadvezeték:

Terv fajtája:

MK:05-1209, EN-HÕ,EN-VI,EN-ME

ÉMÁSZ Hálózati Kft

1 : 500

Meglévõ,megmaradó 0,4 kV-os 

csupasz szabadvezeték

710/1

Ónod, 21864 azonosítójú OTR állomás rekonstrukciója.

Ónod belterület 199/15

15T-199

(61)
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Szõ 4

Szõ 4
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260
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63/1
lakóház udvar

63/2
beépítetlen terület

lakóház
6913

14

18

TERVEZETT MEGLÉVÕ
JELMAGYARÁZAT

ELBONTANDÓ

FIGYELEM ! AZ ÉRINTETT KÖZMÛSZOLGÁLTATÓ CÉGEKTÕL A
KIVITELEZÉS IDEJÉRE SZAKFELÜGYELETET KELL KÉRNI !

MEGJEGYZÉS:
A feltüntetett közmûvek csak tájékoztató jellegûek. Kizárólag kézi földmunka végezhetõ!

20 kV-os csupasz szabadvezeték

0,4 kV-os csupasz szabadvezeték
Lakáscsatlakozók

Meglévõ,megmaradó FB8+2eg
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Meglévõ,megmaradó 0,4 kV-os 

csupasz szabadvezeték
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642
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Meglévõ,megmaradó 20 kV-os szabadvezeték

Meglévõ,megmaradó B12/13

Meglévõ,megmaradó B12/4

637

Létesítési rajz

199/15-1

G Gázvezeték
0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték

Tervezett vezetéksodrony 

ß=80N/mm2

B12/18 tip. áttört gerincû oszlop
Befogott alap II.

Transzformátor,meglévõ áthelyezve-60 kVA
Biztosítóbetét 24/10

KÖF bekötés:Vezeték BSZV 95 mm2 fekete, áramkötés

Tervezett 21864 azonosítójú OTRL -AA18 tip. transzformátor állomás

T1

 27 

618

Nyé
ki 

ut
ca

ß=40N/mm2

Tervezett AXKA 3x95+25/95mm2-11 és 27m

Mezõ utca

Tervezett B10/13
Befogott alap II.

VízvezetékV

Vill szekrény 250/6 OTR elosztó
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49-AL3 (AASC 50 mm2)-51m

Meglévõ,megmaradó vezeték sodrony

89m2016.07.15

T3
Tervezett B12/13+kezelõ OK

befogott alap II.
FBE-k-SZKF
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